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VORWORT
ALLGEMEINES VORWORT ZU DEN SVGW-RICHTLINIEN

Das SVGW-Regelwerk beschreibt praxisnah und pragmatisch Regeln, Leitlinien und Merkmale von
Erzeugnissen, Tatigkeiten oder deren Ergebnissen, um eine sichere, zuverldssige und nachhaltige
Versorgung mit Gas sicherstellen zu kénnen. Es konkretisiert die wesentlichen Anforderungen im
Interesse der Kunden, der Offentlichkeit und des Betreibers in Form von Spezifikationen zur Einhal-
tung von Schutzzielen oder zur Vermeidung von Gefahren beim Bau, Betrieb und bei der Instand-
haltung technischer Einrichtungen.

Das SVGW-Regelwerk basiert auf gesicherten Erkenntnissen von Wissenschaft, Technik und prak-
tischer Erfahrung und wird von einer Mehrheit représentativer Fachleute und erfahrungsgemass von
den zustandigen Behorden als anerkannte Regeln der Technik angesehen. Es kann auch im Rah-
men der Gesetzgebung von Bedeutung sein. Das SVGW-Regelwerk unterstitzt den Anwender bei
der Einhaltung der wesentlichen Anforderungen (Schutzziele oder abzuwendende Gefahren).

Durch das Anwenden des SVGW-Regelwerks kann sich niemand der Verantwortung flr eigenes
Handeln entziehen. Wer es anwendet, hat fir die korrekte Anwendung im konkreten Fall Sorge zu
tragen.

Vorwort zur SVGW-Empfehlung G1007

Gemass der Richtlinie G1 Kapitel 15 sollen Gasinstallationen mindestens alle 14 Jahre einer peri-
odischen Sicherheitskontrolle unterzogen werden. In welchem Umfang die Kontrollen ausgefihrt
werden mussen ist bislang nicht ndher definiert gewesen. Die Unterkommission G-UK2 des SVGW
hat deshalb eine Arbeitsgruppe damit beauftragt, eine Empfehlung zu periodischen Sicherheits-
kontrollen auszuarbeiten.

Mitglieder der Arbeitsgruppe G-UK2
«Haustechnik und Zertifizierungsausschuss Produkte Gas»

Marco Stritt, Groupe E Celsius SA, Granges-Paccot (Vorsitz)
Peter Spleiss, Gasotec AG, Weiningen

Andreas Janisch, Stadtwerk Winterthur

Frank Kieffer, IWB, Basel

Vertreter der SVGW-Geschéftsstelle
Andreas Peter

Philippe Ernst
Michael Schneiter
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1 Einleitung

Erdgasinstallationen werden bei Neuinstallation, bei Anderungen an der Leitungsfilhrung
und beim Austausch von Komponenten geméss der Richtlinie G1 gepruft und abgenom-
men. Fir die Gewahrleistung eines sicheren Betriebs sind ausserdem nach G1 Kapitel 15.1
periodische Sicherheitskontrollen (kurz PSK) vorgesehen.

Der Netzbetreiber sorgt fur die PSK aller mit Erdgas betriebenen Apparate und Installatio-
nen in seinem Versorgungsgebiet. Er weist den Eigentiimer des Gebaudes, in dem sich die
Gasinstallation befindet, auf die Pflicht der PSK hin.

Anmerkung:

Der Eigentimer des Gebaudes ist haftbar fir die Sicherheit der in seinem Gebéude installierten Gasinstallation.
Die Verantwortung und Haftung besteht auch, wenn die Gasinstallation durch Dritte, wie Gebaudenutzer, Mie-
ter, Contracting-Firmen oder andere eingebaut und betrieben werden.

2 Geltungsbereich

Erdgasinstallationen in Gebauden und Grundstlcken, ab der Hauptabsperrarmatur an der
Gebaudeeinfihrung oder ab der Gebaudeinnenwand bis und mit dem oder den Gasver-
brauchsapparaten. Es handelt sich um eine sicherheitstechnische Kontrolle der Erdgas-
installation sowie deren notwendiger Rahmenbedingungen, wie Mindestluftwechsel im
Raum, Zufuhr von Verbrennungsluft und Ableitung der Abgase.

Anmerkung:

Sollten sich im Zusammenhang mit der periodischen Sicherheitskontrolle feuerpolizeiliche Méngel zeigen, sind
diese dem Gebaude- und Anlageneigentlimer sowie der zustédndigen Brandschutz-Behérde schriftlich zu mel-
den (siehe auch Kap. 6.1.5).

3 Anzuwendender Normenstand

Unter Vorbehalt gravierender sicherheitstechnischer Méngel, ist der zum Inbetriebnahme-
zeitpunkt der Anlage/des Anlagenteils gliltige Normenstand anzuwenden.
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Intervalle der periodischen Sicherheitskontrolle

Das Regelintervall zur Durchflihrung einer PSK fiir die gesamte Erdgasinstallation betrégt
14 Jahre.

Bei Erweiterungen oder wesentlichen Anderungen (z. B. Austausch des Gasverbrauchs-
apparats) einer gesamten Erdgasinstallation der Liegenschaft kann mit der Inbetriebnahme
das Prifintervall neu beginnen.

P& AAA NEU

4

\ Inbetriebnahme

Bei Erweiterungen oder wesentlichen Anderungen (z. B. Austausch des Gasverbrauchsap-
parats) eines Teils der gesamten Erdgasinstallation einer Liegenschaft kann nach erfolgter
Inbetriebnahme der neuen Installation eine PSK fiir die gesamte restliche in Betrieb befind-
liche Erdgasinstallation einer Liegenschaft vorgezogen werden.

DI [AAAA
*bestehende Absperrarmatur A

Inbetriebnahme
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Ausnahme fir Haushalts-Kochherde (Qa max. 14kW): wird in einer Installation, in der mehrere
Kochherde ab einem Gaszahler versorgt werden, nur ein Kochherd ausgewechselt, wird die
Inbetriebnahme ab der bestehenden Absperrarmatur® bis und mit dem neuen Kochherd
durchgefiihrt.

In Ergdnzung dazu kénnen Gasnetzbetreiber und kantonale Instanzen fir bestimmte Gas-
verbrauchsapparate kirzere Intervalle definieren.
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5 Durchfihrungsberechtigte

Berechtigt fur die Durchfiihrung der PSK sind Installationskontrolleure geméass SVGW-
Reglement GW104.

Anmerkung:

Die PSK wird in der Regel durch Personal des Gasnetzbetreibers selbst durchgeflhrt. Mit Zustimmung des
Gasnetzbetreibers kdnnen Kontrollen auch durch Dritte Durchfihrungsberechtigte geméss GW104 ausgefihrt
werden.

6 Periodische Sicherheitskontrollen

Die periodische Sicherheitskontrolle beinhaltet folgende Punkte:
e Visuelle Beurteilung der gesamten Erdgasinstallation

e Druckprifung der Erdgasinstallation

e Funktionsprifung von Armaturen und Sicherheitsarmaturen

o Kontrolle der Gasverbrauchsapparate
6.1 Visuelle Beurteilung der gesamten Erdgasinstallation

6.1.1  Allgemein

e Sichtprufung der gesamten zugénglichen Installation
o Erfassen allfélliger Korrosionsschiden
e Beurteilung der Befestigungen der Gasleitung und der Gasverbrauchsapparate

o st die Installation an den elektrischen Potentialausgleich angeschlossen

6.1.2 Leitungen

e Visuelle Kontrolle der zuganglichen Rohrverbindungen
e Detailliertere Untersuchung allfalliger Korrosionsschaden
e Kontrolle der Kennzeichnung der Gasleitungen (bei Verwechslungsgefahr)

e Kontrolle von Gasschlauchen (spannungs-, knick- und verdrehfrei verlegt)

6.1.3 Verbrennungsluft
e Grosse der Verbrennungsluftzufuhr erfassen und mit der installierten Belastung ab-
gleichen

o Verbrennungsluftzufuhr dauerhaft unverschliessbar (keine gekippten, arretierten
Fenster)

e  Sauberkeit der Gitter oder Kanale

e Kann die Verbrennungsluftzufuhr durch andere Anlagen beeintrachtigt werden
(Uber-/Unterdruck)
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